
 



Pour nettoyer le réservoir : 

1/ Ouvrir la vanne de vidange 26047_AEP_EQ_322 mais pas trop car sinon le local est inondé 

2/ Fermer la vanne 26047_AEP_EQ_321 (n°2 sur le schéma ci-dessus) 

3/ Ouvrir la vanne 26047_AEP_EQ_324 (n°3 sur le schéma ci-dessus) 

4/ Fermer la vanne 26047_AEP_EQ_317 (n°4 sur le schéma ci-dessus) 

 

Pour remettre l’eau : 

1/ Fermer la vanne de vidange 26047_AEP_EQ_322 

2/ Fermer la vanne 26047_AEP_EQ_324 (n°3 sur le schéma ci-dessus) 

3/ Ouvrir la vanne 26047_AEP_EQ_321 (n°2 sur le schéma ci-dessus) 

4/ Ouvrir la vanne 26047_AEP_EQ_317 (n°4 sur le schéma ci-dessus) 

5/ Purger l’air du réseau en ouvrant la bouche d’eau incongelable à la station d’épuration 

 

 


