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Défense incendie : CUYERS Renforcement du réseau en Fonte@150mm
Zone non couverte TRONCON DE CONDUITE D'EAU mmmm Renforcement du réseau en Fonte@100mm
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Zone couverte r- Implantation de bache souple

—= Intercommunal PO Zone couverte avec lmplantation des hydrants proposés
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Déplacement de la conduite hors des
S / parcelles privées + renforcement en
125Fonte_ 1) 3 Fonte®150mm des conduites
. ‘ existantes en PVCO110mm
chemin des Auberguets, rue du Mistral
et rue le Pioch
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Linéaire : 410ml
Conduite préconisée : Fonte@150mm
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Colt estimé (€ HT) 131000 €
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Renforcement en Fonte@100mm de la | o @ 7 5\ & p%:) & i \ A
conduite existante en PVC®75mm RN SNOEA o @ 2N > % [
chemin des Trabesses ;
Liné&aire ; 260ml @
Conduite préconisée : Fonte@100mm W
Codt estimé (€HT) 62 000€
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Syndicat Mixte des Eaux de la Vallée
de I'Hérault

Chef de projet : Elodie PIOCH

Schéma Directeur d'Alimentation en eau Potable Ingénieur chargé daffaire - Vincent TAVERNIER

de la commune de Campagnan
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